
Информационная справка 
о проведённой плановой проверке обеспечения безопасности 

объекта топливно-энергетического комплекса Муниципального 
унитарного предприятия «Энергетик». 

Дата начала проверки: 18 июля 2022 года. 
Сроки проведения проверки: 5 рабочих дней. 
Сведения о проверяемом объекте: Газовая котельная МУП 

«Энергетик», Челябинская область, г. Верхний У фалей. 
Результаты проверки: 
В ходе проведения проверки выявлено 15 нарушений обязательных 

к соблюдению требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2012 № 458дсп «Об утверждении Правил по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса». 

По итогам проверки подготовлен акт, с которым ознакомлен 
директор МУП «Энергетик». 

Подготовлено и вручено под роспись предписание об устранении 
выявленных недостатков на данном объекте. 

По результатам проверки составлены протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.30 
КоАП РФ на должностное и юридическое лицо - МУП «Энергетик». 

Врио начальника отдела государственного 
контроля У правления Росгвардии 
по Челябинской области 
подполковник полиции С.А. Гаврюшов 
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